
SỞ Y TẾ TỈNH LÀO CAI 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA SỐ 2 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /BVĐK2-TCKT 

V/v cung cấp dịch vụ bảo trì định kỳ 

hệ thống thang máy năm 2026-2027. 

  Lào Cai, ngày       tháng      năm 2026 

 

Kính gửi: Các đơn vị, doanh nghiệp có năng lực cung cấp dịch vụ. 

 

Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai có kế hoạch triển khai bảo dưỡng định 

kỳ hệ thống thang máy của bệnh viện năm 2026-2027. Để có cơ sở lập dự toán và 

lựa chọn đơn vị cung cấp, Bệnh viện kính mời các đơn vị có năng lực, kinh nghiệm 

tham gia báo giá dịch vụ với các nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai, Đường 

Võ Nguyên Giáp, Phường Cam Đường, Tỉnh Lào Cai.  

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Ông Lưu 

Tuấn Mạnh - Trưởng phòng Hành chính Quản trị, điện thoại: 0942.556.999. Hoặc 

ông Đỗ Mạnh - Trưởng phòng Tài chính kế toán, điện thoại: 0987.497.813. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

-  Nhận trực tiếp hoặc theo đường bưu điện. (đối với trường hợp gửi bưu 

điện, thời gian Bệnh viện nhận được báo giá phải trước thời hạn gửi báo giá) tại 

địa chỉ: Lưu Tuấn Mạnh - Phòng Hành chính Quản trị - Bệnh viện Đa khoa số 2 

tỉnh Lào Cai, Đường Võ Nguyên Giáp, Phường Cam Đường, Tỉnh Lào Cai. 

- Đồng thời gửi file scan qua địa chỉ Email: manhtccb@gmail.com 

Nội dung: Căn cứ thư mời chào giá của Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Lào 

Cai tại công văn số:......./BVĐK2-TCKT ngày.......tháng......năm…...Chúng tôi 

Công ty……........có địa chỉ:……………. Xin gửi báo giá lập hồ sơ báo giá gồm: 

hồ sơ năng lực, tài liệu chứng minh kinh nghiệm cung cấp dịch vụ, file mềm báo 

giá bản word hoặc excel và các file tài liệu liên quan khác đính kèm. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ ngày 30/6/2026 đến ngày 06/7/2026. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá:  

Cung cấp dịch vụ bảo trì định kỳ cho 27 thang máy tại Bệnh viện Đa khoa 

số 2 tỉnh Lào Cai.  

Thời gian thực hiện: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng. 



Chi tiết thang máy và quy trình theo phụ lục 01, 02 đính kèm. 

Bệnh viện xin thông báo để các đơn vị được biết./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng HCQT; 

- Lưu: VT, TCKT. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phạm Văn Thinh 

 

  



PHỤ LỤC 01: CHI TIẾT THANG MÁY CẦN BẢO TRÌ 

 

TT Thang máy 
Hãng, nước 

sản xuất 
ĐVT SL Ghi chú 

I 
Các thang máy công trình giai 

đoạn I 
    

1 

Thang máy SANYO, 3 điểm 

dừng 

Trọng tải: 1000 kg 

SANYO/ 

Nhật Bản 
Thang 02 Nhà A1  

2 

Thang máy SANYO, 4 điểm 

dừng 

Trọng tải: 1000 kg 

SANYO/ 

Nhật Bản 
Thang 03 Nhà A3  

3 

Thang máy SANYO, 4 điểm 

dừng 

Trọng tải: 750 kg 

SANYO/ 

Nhật Bản 
Thang 01 Nhà A3  

4 

Thang máy SANYO, 5 điểm 

dừng 

Trọng tải: 1000 kg 

SANYO/ 

Nhật Bản 
Thang 02 Nhà B1  

5 

Thang máy chở rác SANYO, 5 

điểm dừng 

Trọng tải: 450 Kg 

SANYO/ 

Nhật Bản 
Thang 01 Nhà B1  

6 

Thang máy SANYO, 7 điểm 

dừng 

Trọng tải: 1000 kg 

SANYO/ 

Nhật Bản 
Thang 02 Nhà B2  

7 

Thang máy chở rác SANYO, 7 

điểm dừng 

Trọng tải: 450 Kg 

SANYO/ 

Nhật Bản 
Thang 01 Nhà B2  

8 

Thang máy SANYO, 2 điểm 

dừng 

Trọng tải: 1000 kg 

SANYO/ 

Nhật Bản 
Thang 01 Khoa Sản 

9 

Thang máy SANYO, 2 điểm 

dừng 

Trọng tải: 1000 kg 

SANYO/ 

Nhật Bản 
Thang 01 Khoa Dược 

10 
Thang máy Mikhal, 3 điểm dừng 

Trọng tải: 1000 Kg 

Mikhal/ Việt 

Nam 
Thang 01 Nhà Nội C 

II 
Các thang máy công trình giai 

đoạn II 
    

11 

Thang máy tải khách hiệu 

Mitshubishi. 

Tải trọng: 1000 kg/co/60/9stop 

09 điểm dừng 

Mitshubishi/ 

Thái Lan 
Thang 02 Nhà kỹ thuật cao 

12 

Thang máy tải khách hiệu 

Mitshubishi. 

Tải trọng:1600 kg/2s/60/9stop 

09 điểm dừng 

Mitshubishi/ 

Thái Lan 
Thang 02 Nhà kỹ thuật cao 



13 

Thang máy tải khách hiệu 

Mitshubishi 

Tải trọng: 750kg/co/60/9stop 

09 điểm dừng 

Mitshubishi/ 

Thái Lan 
Thang 02 Nhà kỹ thuật cao 

14 

Thang máy tải khách hiệu 

Mitshubishi 

Tải trọng: 1600kg /2s/60/ 5stop 

05 điểm dừng 

Mitshubishi/ 

Thái Lan 
Thang 02 Nhà kỹ thuật cao 

15 

Thang máy tải khách hiệu 

Mitshubishi 

Tải trọng: 750 kg /co/60/ 5stop, 

05 điểm dừng 

Mitshubishi/ 

Thái Lan 
Thang 02 Nhà kỹ thuật cao 

16 

Thang máy VPTECH 

Tải trọng 450kg /60/ 9stop,  

09 điểm dừng 

VPTECH 

Hà Nam/ 

Việt Nam 

Thang 02 Nhà kỹ thuật cao 

 Tổng cộng  Thang 27  

 



PHỤ LỤC 02: QUY TRÌNH BẢO TRÌ THANG MÁY 

STT Nội dung công việc Yêu cầu kỹ thuật 

1 Bảo trì hệ thống 

thang máy tại Bệnh 

viện, gồm 27 thang, 

bảo trì 01 lần/ thang/ 

tháng 

1. Kiểm tra phòng máy mô tơ/ Phòng máy thuỷ lực. 

1.1. Kiểm tra mức dầu ổ trục mô-tơ và đổ thêm hoặc thay nếu 

cần thiết. 

1.2. Kiểm tra mỡ và bơm thêm hoặc thay nếu cần thiết. 

1.3. Kiểm tra mức dầu ở hộp số và cấp thêm nếu cần thiết. 

1.4. Kiểm tra phanh (motor brake): 

- Kiểm tra tình trạng làm việc của má phanh & trống phanh. 

- Kiểm tra hoạt động của phanh và điều chỉnh lại nếu cần thiết. 

- Kiểm tra hoạt động của các tiếp điểm phanh KB/KB1 và điều 

chỉnh lại nếu cần thiết. 

- Hút bụi giữa pit tông đẩy và cuộn dây của phanh. 

- Kiểm tra hoạt động của công tắc điện ba pha điều khiển phanh. 

1.5. Kiểm tra nhiệt độ hoặc độ ồn từ trên thiết bị điều khiển và 

máy kéo. 

1.6. Kiểm tra hoạt động của quạt thông gió, hệ thống điều hoà, 

nhiệt độ trên phòng máy, lau chùi tủ điều khiển. Nếu không hoạt 

động phải thông báo cho Bệnh viện (qua phòng Hành chính quản 

trị ). 

1.7. Kiểm tra mức dầu thuỷ lực trong bể chứa và cung cấp thêm 

nếu thấy cần thiết. 

1.8. Kiểm tra và lau chùi bộ lọc van. 

1.9. Kiểm tra độ rò rỉ của dầu đến các đầu nối ống dẫn. 

1.10. Kiểm tra điện áp vào/ ra ở các biến áp T2, T4 (Mic V) 

và trên bộ biến đổi công suất. 

1.11. Kiểm tra hoạt động tất cả các rơ le, công tắc tơ trong tủ 

điều khiển. 

1.12. Kiểm tra và lau chùi các tiếp điểm của rơ le, công tắc tơ. 

2. Cabin. 

2.1. Cho thang chạy lên mỗi tầng và kiểm tra độ chính xác dừng 

tầng của hệ thống và điều chỉnh lại nếu thấy cần thiết. 

2.2. Kiểm tra hoạt động của các nút bấm gọi tầng trong cabin, 

các khoá chuyển (Reservation & Attendance Service), nút bấm 

chuông báo động và hệ thống intercom (nếu có). 

2.3. Kiểm tra nút bấm đóng/ mở cửa. 

2.4. Kiểm tra bảng hiển thị tầng trong cabin. 

2.5. Kiểm tra hoạt động đóng/ mở cửa. 

2.6. Kiểm tra chức năng an toàn của photocell cửa. 

2.7. Kiểm tra đèn chiếu sáng, quạt thông gió trong cabin. 



2.8. Kiểm tra vách, trần trang trí cabin, chỉnh sửa, cố định lại 

nếu thấy cần thiết. 

2.9. Kiểm tra cố định sàn cabin. 

2.10. Kiểm tra và lau sạch shoes trượt của cabin (car guide 

shoes) trên ray dẫn hướng (guide rail), chỉnh lại nếu cần thiết. 

3. Cửa cabin. 

3.1. Kiểm tra tính năng & hoạt động lau chùi, tra dầu mỡ, chỉnh 

lại nếu cần thiết. 

3.2. Lau chùi phần trên và dưới của rãnh trượt. 

3.3. Kiểm tra tình trạng và sức căng của dây cu roa, chỉnh lại 

nếu thấy cần thiết. 

3.4. Kiểm tra thắng mô tơ cửa cabin. 

3.5. Kiểm tra hoạt động tiếp điểm an toàn cửa cabin (safety 

switchs KTC), chỉnh lại nếu cần thiết. 

3.6. Kiểm tra tình trạng làm việc bánh xe roller cửa, đảm bảo 

cửa được điều chỉnh chính xác. 

3.7. Kiểm tra tình trạng shoes trượt cửa cabin (door bottom 

shoes). 

4. Tầng dừng. 

4.1. Kiểm tra hoạt động các nút gọi tầng ở các tầng. 

4.2. Kiểm tra hoạt động đóng/ mở các cửa tầng và các khe hở. 

4.3. Kiểm tra tất cả phần cố định khung bao (frame), cố định still 

cửa, đảm bảo đặt đúng vị trí và chắc chắn. 

4.4. Kiểm tra dây đối trọng cửa tầng. 

4.5. Kiểm tra màn hiển thị theo dõi tình trạng hoạt động của 

thang (vision panels - nếu có). 

4.6. Kiểm tra bảng hiển thị số, hiển thị chiều lên xuống, tín hiệu 

âm thanh báo thang đã đến tầng. 

5. Hố thang. 

5.1. Kiểm tra hoạt động của hố thang, vệ sinh hố thang sạch sẽ, 

kiểm tra hệ thống báo cháy sự cố. 

5.2. Kiểm tra tất cả các tiếp điểm trong hố thang: độ đứng cột 

trụ, tình trạng làm việc và cố định chắc chắn. 

5.3. Kiểm tra tình trạng rò rỉ dầu xuống tận tất cả các đầu nối, 

đầu liên kết ống nối cao su. Siết chặt lại nếu cần thiết. 

6. Bộ phận cứu hộ. 

6.1. Kiểm tra hoạt động của bộ phận cứu hộ 

6.2. Kiểm tra mức nước ắc quy nếu cần 

6.3. Kiểm tra ắc quy, các đầu nối 

6.4. Kiểm tra nạp cân bằng 

6.5. Kiểm tra công tắc dừng tầng và điều chỉnh nếu cần 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-06-30T16:59:06+0700
	 - LÀO CAI
	PHẠM VĂN THINH đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-06-30T17:10:21+0700
	Tỉnh Lào Cai
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai<bvdktinh-syt@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-06-30T17:10:26+0700
	Tỉnh Lào Cai
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai<bvdktinh-syt@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-06-30T17:10:30+0700
	Tỉnh Lào Cai
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai<bvdktinh-syt@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-06-30T17:10:35+0700
	Tỉnh Lào Cai
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai<bvdktinh-syt@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-06-30T17:10:41+0700
	Tỉnh Lào Cai
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai<bvdktinh-syt@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-06-30T17:10:45+0700
	Tỉnh Lào Cai
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai<bvdktinh-syt@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-06-30T17:10:50+0700
	Tỉnh Lào Cai
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai<bvdktinh-syt@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-06-30T17:10:54+0700
	Tỉnh Lào Cai
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai<bvdktinh-syt@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




